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Thermostat mécanique moderne AVANSA TH1

Installation du thermostat :

Pendant l'installation, il est nécessaire de débrancher le thermostat de l'alimentation électrique.

Le fonctionnement fiable dépend en grande partie de l'emplacement d'installation correct.

Le thermostat doit être monté à un endroit éloigné des sources de
chaleur (radiateur, télévision, réfrigérateur) et hors de la portée des
rayons directs du soleil, à au moins 1,5 m.
Il n'est pas recommandé d'installer près des portes, à cause des courants d'air.

Les bornes des câbles d'entrée se trouvent à l'intérieur du thermostat

Pour accéder aux bornes, il est nécessaire de retirer le bouton de réglage et
de retirer les vis fixant le couvercle.
Le raccordement est possible selon le schéma joint se trouvant dans l'emballage.

Spécifications techniques :

Tension : 16A 250V •
Contact : AG 1000/1000 •
Température de fonctionnement : + 5 ° C .....
+ 30 ° C •Différence de température :
<1 ° C •Gradient de température : 1°C/10
min. •Protection : IP20


